Energy management: Rapporto tecnico sostituzione Interruttore di Misura Sezionatore (IMS) in esafloruro di zolfo (SF6) by Di Cristofalo, Salvatore
  
Energy management: Rapporto tecnico sostituzione Interruttore di Misura Sezionatore 
(IMS) in esafloruro di zolfo (SF6) 
__________________________________________________________________________ 
Istituto per l’Ambiente Marino Costiero – Consiglio Nazionale delle Ricerche - u.o.s. di Capo Granitola 
 
 
Salvatore Di Cristofalo 
 
 
 
 
 
I.A.M.C.-C.N.R. di Capo Granitola 
 
 
 
Energy management: Rapporto tecnico sostituzione Interruttore di Misura 
Sezionatore (IMS) in esafloruro di zolfo (SF6) 
 
 
S. Di Cristofalo 
 
  
  
Energy management: Rapporto tecnico sostituzione Interruttore di Misura Sezionatore 
(IMS) in esafloruro di zolfo (SF6) 
__________________________________________________________________________ 
Istituto per l’Ambiente Marino Costiero – Consiglio Nazionale delle Ricerche - u.o.s. di Capo Granitola 
 
 
Salvatore Di Cristofalo 
 
INDICE 
 
ABSTRACT 
1. PREMESSA 
2. INTRODUZIONE 
3. IL PRECEDENTE PUNTO DI CONSEGNA  
4. INTERRUZIONI E DISAGI 
4.1. CAUSE 
4.2. EFFETTI 
4.2.1. INTERRUZIONI DI ALIMENTAZIONE 
4.2.2. ERRORI DI MISURA  
5. SOLLECITI INTERVENTO 
6. IL NUOVO QUADRO ISOLATO IN SF6 
7. CONCLUSIONI 
  
  
Energy management: Rapporto tecnico sostituzione Interruttore di Misura Sezionatore 
(IMS) in esafloruro di zolfo (SF6) 
__________________________________________________________________________ 
Istituto per l’Ambiente Marino Costiero – Consiglio Nazionale delle Ricerche - u.o.s. di Capo Granitola 
 
 
Salvatore Di Cristofalo 
 
ABSTRACT 
 
L'importanza della power quality (intesa come qualità della forma d'onda: ampiezza, 
frequenza, variazioni, buchi) è cresciuta parallelamente al diffondersi di apparati elettronici, tanto 
industriali e commerciali, quanto domestici. Lo sviluppo dell'elettronica di potenza e dei sistemi di 
controllo ha fatto crescere sia il numero di carichi disturbanti sia quello dei carichi sensibili non 
solo alle interruzioni ma anche ai disturbi della tensione in termini di forma d'onda. 
Di vitale importanza per un Ente di ricerca dotato di numerosi e costosi laboratori, quale la 
sede di Capo Granitoladell’IAMC del CNR, è ottenere un servizio di fornitura di energia elettrica di 
elevata qualità al fine di evitare interruzioni di fornitura, con conseguenti guasti e costosi 
interventi di riparazione alle apparecchiature di sperimentazione presenti. 
Un attento energy management degli standard di qualità previsti dall’AEEG e alcuni 
interventi di competenza del distributore e richiesti con autorevolezza dal Responsabile per la 
conservazione e l'uso razionale dell'energia dell’Istituto, descritti nel presente report, hanno 
permesso di raggiungere presso la UOS di Capo Granitola, livelli di qualità del servizio di fornitura 
elettrica superiori ad altre simili strutture del CNR. 
 
1. PREMESSA 
L’U.O.S. dell’IAMC-CNR di Capo Granitola è ospitata, dal dicembre 2010, all'interno di una 
ex-Tonnara situata sulla costa sud-occidentale siciliana nel comune di Campobello di Mazara 
(Trapani). Il complesso si estende su circa un ettaro di superficie di cui 1100 mq adibiti a uffici e 
laboratori tra cui quelli di BioGeochimica, di Acustica per il Monitoraggio dell’Ambiente Marino, di 
Biotecnologie e Tecniche di Biologia Molecolare e di Oceanografia Biologica, con una serie di 
attività scientifiche nel campo dell’acquacoltura, della Bioacustica e della Biogeochimica.  
Per il regolare svolgimento delle attività del Gruppo di Bioacustica, per esempio, è 
necessario che sia garantito un servizio di erogazione dell’energia elettrica continuo e costante, 
poiché le attività di ricerca e le analisi dei dati vengono svolte H24. 
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Le apparecchiature di lavoro del laboratorio di biogeochimica, altresì, lavorano a una 
Temperatura di 100°C sotto lo zero. La mancata erogazione di energia provocherebbe continui 
shock termici al sistema con conseguenze irreparabili, fino alla sostituzione dell’intera unità con un 
aggravio per la spesa pubblica di centinaia di migliaia di euro.   
Premessa questa, per rilevare l’alto valore scientifico e il patrimonio culturale custodito e 
gestito presso la UOS di Capo Granitola dell’IAMC e, altresì, la necessità di avere un servizio di 
fornitura elettrica di alta qualità. 
Purtroppo l’unità sorge in una zona disagiata come rete elettrica di distribuzione e per tali 
motivi è stato soggetto nel recente passato a frequenti sbalzi e interruzioni di tensione con un 
procurato disagio per le ricerche in corso. 
 
2. INTRODUZIONE 
I disturbi che incidono sulla qualità di tensione del servizio elettrico sono fenomeni sempre 
presenti nelle reti elettriche e sono prodotti principalmente da carichi sensibili alle interruzioni e ai 
disturbi di tensione in termini di forma d’onda, quali: 
 guasti sulla linea di alimentazione dell'utente o sulle altre linee ad essa connesse; 
 guasti su reti interne di clienti; 
 correnti d'inserzione di trasformatori e condensatori; 
 carichi che variano rapidamente e correnti di spunto dei motori; 
 carichi non lineari; 
 sistemi di conversione dell’energia con dispositivi elettronici (es. inverter per UPS, ecc.)  
Anche alla presenza di impianti del Distributore e del Cliente adeguatamente coordinati ed 
allineati ai migliori standard tecnologici, è comunque prevedibile la presenza di un numero 
fisiologico di interruzioni e buchi di tensione. 
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La delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n° 198/11 del 29 dicembre 2011 
prevede indennizzi automatici ai Clienti MT, calcolati con i criteri nella medesima delibera, in caso 
di superamento da parte di Enel Distribuzione di: 
- standard specifici del numero di interruzioni senza preavviso lunghe e brevi  
- interruzioni prolungate o estese 
Per accedere a tali indennizzi è necessario che il cliente dimostri di aver adeguato i propri 
impianti ai requisiti tecnici, previsti all'art. 39 della Del. 198/11, inviando a Enel Distribuzione la 
relativa Dichiarazione di Adeguatezza, come previsto all'art. 40. 
La dichiarazione di adeguatezza è un documento che certifica la rispondenza dell'impianto 
del cliente in media tensione ai requisiti tecnici fissati dall'Autorità con: 
- il comma 39.2 dell'allegato A alla delibera 198/11 e l'allegato C alla delibera ARG/elt 
33/08   - oppure con il comma 39.3 della delibera 198/11 
In caso contrario, il Cliente non percepirà indennizzi nel caso di superamento degli 
standard e dovrà comunque versare un corrispettivo tariffario specifico (CTS) conforme a quanto 
indicato all'art. 41.2 della citata delibera.  
Si rileva, quindi, che il mancato adeguamento dell'impianto può esporre al rischio di 
incorrere in azioni legali da parte dell’Ente Distributore in caso di interruzioni sulla linea, qualora 
tali interruzioni siano addebitabili a guasti occorsi all’impianto elettrico dell’utenza. 
3. IL PRECEDENTE  PUNTO DI CONSEGNA 
Ai sensi dell’articolo 5.6 dell’Allegato A alla Deliberazione dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas 21 dicembre 2007, n. 337/07 e successive modifiche e integrazioni, l’Acquirente 
Unico pubblica l’esito della procedura concorsuale con l’indicazione, per ciascuna area territoriale, 
dell’esercente il servizio di salvaguardia. L’esito ha validità triennale e nel corso degli anni dal 2009 
al 2013 la gara è stata vinta per tutto il territorio siciliano da Enel Energia S.p.A. 
La UOS di Capo Granitola è servita da Enel Distribuzione come punto di consegna e da Enel 
Energia S.p.A. quale esercente il servizio di salvaguardia.  
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Dotata di una cabina di MT, cosiddetta entra-esce, con potenza contrattuale di fornitura 
150 kW, tensione di 20.000 V e misuratore GME orario, è stata allacciata alla rete secondo i criteri 
di allacciamento di clienti alla rete MT della distribuzione (DK 5600) a dicembre del 2008, in altre 
parole dopo il 16 novembre 2006 senza obbligo, quindi, della Dichiarazione di adeguatezza  ai 
sensi della norma tecnica CEI 0-16. 
Nonostante ciò, per rispondere ai massimi standard di sicurezza e poiché il CNR è tra gli 
Enti di eccellenza dello Stato italiano per la ricerca scientifica, alla data del 21/01/2013 l’impianto 
è stato comunque adeguato ai sensi della norma tecnica CEI 0-16. 
Pertanto, adeguare l’impianto, inviare la Dichiarazione di adeguatezza e nel contempo, 
mettere a norma il proprio impianto ha significato un vantaggio in termini di rimborsi Enel, evitato 
di pagare CTS onerosi per le casse della sede di Capo Granitola e, soprattutto, ha liberato l’Ente da 
possibili azioni risarcitorie a terzi nel caso di interruzione di energia elettrica di cui è direttamente 
responsabile. 
Di seguito lo schema di connessione entra-esci della cabina MT della sede, con evidenziati i 
principali componenti: l’interruttore di manovra sezionatore (IMS), il gruppo di misura elettronico 
(GME), i trasformatori di corrente (TA) e quelli di tensione (TV).  Il punto contrassegnato dalla 
lettera C indica il punto di consegna. 
 
Schema cabina tipo connessione entra-esci 
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IMS – Interruttore di manovra sezionatore in aria libera 
L’interruttore di manovra sezionatore  multipolare  presente è un 
componente reversibile di manovra e di protezione, capace di aprire e 
chiudere il circuito  allontanando o avvicinando i contatti mobili da quelli 
fissie completo di blocchi meccanici ed elettrici per la sicurezza delle 
manovre e del personale operante. Un dispositivo azionato manualmente interviene se dovessero 
sopraggiungere condizioni anomale di funzionamento. 
L’IMS installato dal distributore per la consegna di energia elettrica alla sede di Capo 
Granitola, presentava la camera di interruzione non a tenuta, bensì in aria libera, con la soffiatura 
trasversale dell’arco per via magnetica. 
 
La principale caratteristica cui deve soddisfare un interruttore, è  l’allontanamento più 
rapido possibile degli elettrodi in modo che, al passaggio naturale per lo zero della corrente 
alternata, la d.d.p. di picco tra i due elettrodi sia inferiore al campo elettrico capace disinnescare 
l’arco stesso. E’ per questa ragione che il mezzo dielettrico  interposto tra gli elettrodi, deve 
possedere la più alta rigidità dielettrica  possibile, compatibilmente con la temperatura e lo stato 
di ionizzazione  del volume circostante. 
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Trasformatori TA e TV 
 
I trasformatori di misura sono condizionatori di segnale di tipo elettromagnetico che 
inseriti su  sistemi funzionanti in corrente alternata permettono di riprodurre la grandezza sotto 
misura  (tensione o corrente) secondo un determinato fattore di scala e senza apprezzabile 
scostamento  di fase. 
I trasformatori in oggetto dispongono perciò di almeno due avvolgimenti (primario e 
secondario)  ciascuno dei quali con almeno due terminali. 
La grandezza da misurare viene applicata ai terminali del primario mentre ai terminali del  
secondario vengono collegati gli strumenti di misura o gli apparati di protezione che costituiscono  
la prestazione dell’apparecchio. 
 
 
Trasformatore di corrente (TA) Trasformatore di tensione (TV) 
 
Per disciplinare le caratteristiche e le prestazioni dei trasformatori di misura e i rapporti tra 
costruttori e acquirenti, sono state messe a punto e sono disponibili diverse norme della IEC  
(International Electrotechnical  Commission) e del CENELEC (organismo dell’Unione Europea  che 
si occupa di normazione elettrica). Le norme emesse dal CENELEC (EN) sono automaticamente  
trasposte in norme nazionali (CEI). 
Il gruppo di consegna oggetto di questo report è composto, altresì, da 2TA  in serie con la 
linea e 2 TV in parallelo che Enel distribuzione usa per la misura della potenza elettrica del sistema 
trifase con il metodo Aron. L'inserzione Aron prevede l'uso di due soli wattmetri, e consente di 
misurare oltre la potenza attiva, anche la reattiva se il sistema è equilibrato, secondo lo schema 
nella figura in basso.  
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GME 
Il Gruppo Misura Elettronico (GME), usato presso la sede del nostro centro di ricerca  da 
Enel distribuzione, è un  contatore di tipo statico ACTARIS ACE SL7000. Esso usa il metodo Aron 
per le misure di energia elettrica e ha le seguenti caratteristiche  principali: 
Tipo contatore Elettronico trimonofase 
Standard di riferimento __ Contatori di energia elettrica IEC 62052-11 
__ Energia attiva IEC 62053-21/IEC 62053-22/ EN50470-3 (MID2) 
__ Energia reattiva IEC 62053-23 
__ Emissione impulsi IEC 62053-31 
__ Orologio IEC 62054-21 
__ Comunicazione: Porta Ottica IEC 62056-21 
__ Comunicazione: DLMS/Cosem IEC 62056-53 - IEC 62056-61 -IEC 62056-62 
Misura Energia attiva e reattiva bidirezionale, registrazione dell’energia reattiva per i quattro quadranti di 
funzionamento 
Classe di precisione cl. 0,2, 0,5 ovvero C o cl. 1 ovvero B (attiva), cl. 2 (reattiva) 
Inserzione Trifase a 4 fili diretta o tramite TA e TV (in versione indiretta inseribile anche su rete a 3 fili senza 
neutro) 
Tensione 3x230/400V, 3x57,7/100V 
Frequenza 50 Hz ± 10% 
Corrente di base Ib 1 A (ins. Tramite TA), 5 A (ins. Tramite TA), 5 A (ins. Diretta) 
 
4. INTERRUZIONI E DISAGI 
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha promosso la creazione di un sistema di 
monitoraggio della Qualità della Tensione al fine di disporre di una base di conoscenza  della 
situazione esistente. Ciò per valutare la possibilità di definire nuove iniziative di  regolazione, 
inclusa l’introduzione di obblighi di misurazione della qualità della tensione in  capo alle imprese 
distributrici, nonché favorire lo sviluppo dei contratti per la qualità  introdotti nel “Testo integrato 
delle disposizioni dell’Autorità in materia di qualità dei  servizi di distribuzione, misura e vendita 
dell’energia elettrica”, Delibera 30 gennaio 2004, n. 4/04. 
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Di conseguenza, è stata avviata la realizzazione di due sistemi di monitoraggio, uno per la  
rete MT e uno per la rete AT. Entrambi i sistemi hanno degli obiettivi comuni che si possono  così 
sintetizzare: 
 raccogliere elementi conoscitivi da rendere pubblicamente disponibili sulle attuali 
performance delle reti MT ed AT in merito ai parametri della qualità della tensione; 
 sensibilizzare i clienti sulle opportunità che il Testo integrato della qualità già rende  
disponibili in materia di qualità della tensione, con particolare riferimento alla 
misurazione  individuale di tali parametri e ai contratti per la qualità; 
 introdurre nuovi obblighi di misurazione della qualità della tensione e 
successivamente  valutare l’eventuale introduzione di forme di regolazione 
economica di alcuni parametri  della qualità della tensione. 
L’azione di monitoraggio sulla rete MT ha evidenziato criticità proprio nella zona di 
Granitola, dove è ubicata la nostra struttura di ricerca. 
4.1. CAUSE 
Come noto l’Unità dell’IAMC ubicata a ridosso della costa della località Torretta Granitola, 
come tutte le postazioni vicine al mare risentono della eccessiva salinità presente nell’aria 
atmosferica marina. 
In particolare i venti prevalenti in zona con medie che sfiorano i 5 m/s e raffiche che 
possono arrivare anche a 100 km/h, agiscono in maniera deleteria sia sull’intera struttura, sia su 
tutti i sistemi elettrici presenti nel centro, come i componenti della cabina MT descritti nei 
precedenti paragrafi. 
In queste particolari condizioni di esercizio, con scarsi ricambi di aria in cabina, gli effetti 
dannosi più frequenti che si riscontrano sugli elementi isolanti sono scariche elettriche superficiali 
che dimostrano la perdita della caratteristica isolante e causano interventi di blocco e/o  
transitorie interruzioni  di erogazione di energia. 
In particolare, durante l’intervento di Enel distribuzione per la sostituzione dell’IMS, sulla 
superficie degli isolatori dei TA e dei TV, costituiti da un involucro in resina epossidica, si è 
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riscontrato un deterioramento probabilmente causato nel tempo dalla reazione chimica dei cloruri 
contenuti nell’aria atmosferica marina. Infatti, come noto, la temperatura, lo stato di 
sollecitazione meccanica e il tempo sono dei parametri importanti che concorrono a determinare 
la resistenza di una resina agli agenti chimici. 
 
Leconseguenze della diminuzione del potere isolante  sono la generazione di scariche 
elettriche superficiali che residuano tracce di carbonio probabilmente dovute alla carbonizzazione 
del carbonio presente nel poliestere costituente l’involucro isolante. 
O 
/\ 
H2C – CH 
 
Struttura chimica delle resine epossidiche  
4.2. EFFETTI 
4.2.1. INTERRUZIONI DI ALIMENTAZIONE 
Uno degli effetti del problema sopra evidenziato sono le innumerevoli interruzioni, spesso 
di pochi secondi, dell’alimentazione elettrica presso la nostra sede. A dimostrazione di quanto 
affermato, si allega la tabella estratta dal sito Enel Distribuzione concernente la qualità del servizio 
con le informazioni relative alle interruzioni di alimentazione che hanno interessato la fornitura di 
energia elettrica della nostra UOS. 
 
POD: IT001E91479396 INTERRUZIONI LUNGHE INTERRUZIONI BREVI INTERRUZIONI TRANSITORIE 
Interruzioni senza preavviso anno precedente 18 34 57 
Interruzioni senza preavviso di due anni prima 18 22 50 
Interruzioni senza preavviso di tre anni prima 14 41 163 
 
Dal sito si estrapolano pure le interruzioni di alimentazione con una durata netta ≤  di 1 
secondo: per l’anno 2013 sono state all’incirca un centinaio, con effetti sulle ricerche in corso e 
sulla costosa strumentazione usata per condurle,  di facile intuizione. 
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4.2.2. ERRORI DI MISURA 
A  seguito di una verifica eseguita il 15/04/2013,  Enel ci ha comunicato un irregolare  
funzionamento del gruppo di misura di riferimento. L’anomalo funzionamento avrebbe causato un 
errore di -40% nella registrazione dell’energia e potenza, con una conseguente ricostruzione delle 
misure relative al periodo dal 02/2011 al 05/2013 che si traduce con 677 kW di potenza  e 227.729 
kWh di energia in più da conteggiare, corrispondente a circa 60.000 euro  di conguaglio a valere 
sulle fatture pregresse. 
Il 27/05/2013 i tecnici Enel identificano il problema in un TA guasto di loro pertinenza e 
provvedono alla sostituzione. Si attende relazione ufficiale da parte degli organi di verifica Enel, 
come richiesto dalla Direzione dell’IAMC, ma si può attribuire il guasto del TA con buona 
approssimazione al fenomeno ricorrente in condizioni di salinità atmosferica descritto in 
precedenza, il che lascerebbe spazio, nelle sedi opportune, ad una contestazione sull’accettazione 
della valutazione tecnica/economica fatta unilateralmente dai tecnici Enel. 
In basso il grafico della curva di prelievo nel periodo in cui sarebbe avvenuto il guasto al TA 
e la tabella di ricalcolo fornitaci da Enel Distribuzione. 
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5. SOLLECITI INTERVENTO 
Considerato quanto sopra e, altresì, che il Consiglio Nazionale delle Ricerche ai sensi della 
delibera dell’AEEG ARG/elt 4/08 potrebbe rientrare tra le utenze per le quali non è prevista da 
parte del distributore la sospensione o il depotenziamento della fornitura in relazione alla funzioni 
di pubblica utilità svolte dalla sede IAMC di Capo Granitola, si è richiesto e ottenuto di registrare la 
fornitura IT001E91479396 che  identifica come numero di POD la nostra sede, con la qualifica di 
cliente finale non disalimentabile. Ciò ha permesso di evitare che le ricerche scientifiche in corso, 
presso i laboratori dell’unità, possano subire rallentamenti o processi irreversibili.  
Si sono, altresì, rilevati  al distributore e al venditore Enel alcuni passaggi ritenuti 
fondamentali per la sede e in generale per un Ente pubblico di alto contenuto sociale come il 
C.N.R. In particolare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature di proprietà 
Enel deve essere fatta in tempo utile a evidenziare malfunzionamenti in modo da non arrecare 
oggettive difficoltà a pagare spese non preventivate, che per di più vanno a considerare 
competenze di anni precedenti, ricadenti in bilanci già chiusi e consolidati, con la conseguente 
criticità di ricomputo del risultato dell’Ente circa gli anni contestati. 
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Per tali motivi si è insistito presso gli uffici del distributore Enel per un intervento tecnico 
che limitasse le interruzioni alle sole fisiologiche previste nella rete con l’adozione di una 
tecnologia del quadro di consegna più aggiornata e in grado di tenere conto delle condizioni 
microclimatiche della zona. 
6. IL NUOVO QUADRO ISOLATO IN SF6 
Con preavviso tramite fax pervenuti il 31.03.2014 e il 2.04.2014, l’intervento di sostituzione 
degli apparati in media tensione posti sul lato cabina  è stato effettuato  dalla sezione Enel 
Distribuzione di competenza  il 04.04.2014, con l’inevitabile disagio  per la sede di interruzione 
dell’alimentazione elettrica della durata di 405 minuti. Ovviamente, per quel giorno, i dipendenti 
della UOS di Capo Granitola sono stati invitati a non eseguire alcun esperimento o test e di limitare 
al minimo le attività. 
Dopo la dismissione effettuata in sicurezza in conformità alle vigenti norme CEI EN-50110 
del vecchio IMS, la squadra Enel incaricata ha provveduto all’installazione del nuovo quadro 
blindato e maggiormente adatto alla salinità atmosferica del luogo e, altresì, al rifacimento delle 
terminazioni in MT attestati alle apparecchiature di consegna energia.  
Di seguito una descrizione dei nuovi apparati. 
Quadro protetto con isolamento in SF6 
I  quadri MT protetti con apparecchiatura isolata in esafloruro di zolfo (SF6), con 
interruttore DY900,sono stati forniti dalla ditta COL Giovanni Paolo. 
A differenza di quelli isolati in aria, i quadri isolati in SF6 uniscono alla caratteristica 
modularità dei primi, i ridotti ingombri pur limitando l'utilizzo del gas alle sole apparecchiature di 
interruzione e manovra.I quadri sono costituiti da scomparti a struttura autoportante 
prefabbricata realizzata in lamiera d'acciaio zincata. 
Ogni scomparto si compone di una cella sbarre e di una cella cavi; tra le due è interposto il 
sezionatore sottocarico isolato in SF6 che con il proprio involucro metallico ne assicura la 
segregazione. L'interruttore è montato su apposito carrello che ne assicura la facile estraibilità e 
viene alloggiato nella cella cavi. 
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Caratteristiche peculiari che distinguono questi quadri sono quindi elevata modularità, 
ingombri ridotti e alta affidabilità di servizio anche in condizioni severe di impiego e con ambienti 
fortemente inquinanti, umidi o, come nel caso della UOS di Capo Granitola, a forte salinità 
atmosferica. A tale scopo, tutte le parti attive risultano isolate e protette, anche le sbarre 
principali vengono rivestite ed interconnesse con adattatore in EPDM ed i fusibili sono contenuti in 
camere ermetiche realizzate in resina epossidica. 
L’interruttore, utilizzando l'esafloruro di zolfo (SF6) come mezzo di isolamento e 
interruzione, si basa sulle seguenti  proprietà fornite dal gas (che costituisce il fluido dielettrico): 
modesta erosione  degli elettrodi, proprietà refrigeranti e una marcata attitudine alla  cattura degli 
elettroni liberi responsabili della conduzione nell’arco. 
 
Gli interruttori possono essere utilizzati con tensioni di esercizio fino a 36kV, correnti 
nominali fino a 2500A e correnti di guasto fino a 25kA e sono azionati da un dispositivo meccanico 
a riserva di energia, con caricamento a molle, con comando manuale o con comando motorizzato.  
L'esafluoruro di zolfo (SF6) è un gas inodore, non tossico e non infiammabile che presenta 
ottime proprietà dielettriche. Per questo motivo, è comunemente utilizzato come elemento 
spegni arco e come mezzo isolante tra i contatti fissi e mobili negli interruttori di media tensione. 
7. CONCLUSIONI 
La Direzione dell’IAMC a marzo del 2011 ha disposto la nomina del Responsabile per la 
conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy manager). 
Tale figura è prevista dalla legge 9 Gennaio 1991 n°10 “Norme per l’attuazione del Piano 
Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo 
delle fonti rinnovabili di energia”. 
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Questo rapporto tecnico è stato redatto al fine di lasciare traccia del lavoro svolto 
nell’ambito dei compiti della predefinita figura, le cui azioni, in questo caso, hanno prodotto  
l’innalzamento della qualità del servizio elettrico fornito dal Distributore/venditore Enel all’unità 
dell’IAMC. 
Tale memoria potrebbe essere utile alla Direzione generale e  agli Energy manager che si 
adoperano all’interno di analoghe strutture del CNR per orientarli alla prassi da adottare in casi 
similari con il proprio distributore di energia elettrica,  nel tentativo di ottenere standard di qualità 
del servizio di fornitura elettrica come previsto dall’AEEG sulla rete MT.  
Pertanto  oltre a descrivere la cronistoria dell’intervento, pone le basi per un controllo della 
sua efficacia sia in termini di stabilizzazione delle interruzioni elettriche limitate al solo fattore 
fisiologico, sia nell’aumento della qualità del lavoro legato agli obiettivi delle tematiche di ricerca e 
test di laboratorio in atto presso la sede di Capo Granitola. 
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APPENDICE 
Viene di seguito riportata parte della sezione G,Standard tecnici delle apparecchiature 
elettriche di manovra e di misura in media tensione della Guida per le connessioni alla rete 
elettrica di Enel Distribuzione. 
Le apparecchiature elettriche di manovra sono di tipo prefabbricato con involucro metallico 
collegato a terra.  
Le distanze e la tenuta dell’isolamento sono dimensionati con riferimento alla tensione nominale 
di 20 kV (tensione massima 24 kV per i componenti del sistema).  
Le apparecchiature possono essere costituite da scomparti predisposti per essere accoppiati tra 
loro in modo da costituire un'unica apparecchiatura, o da un quadro isolato in SF6, conforme alla specifica 
tecnica ENEL DISTRIBUZIONE DY 802 o DY900 (vedi Figura G-11). 
 
 
 
Figura G-11 Quadro MT isolato in SF6 
 
I quadri MT isolati in SF6 garantiscono l’indipendenza dell’isolamento dalle condizioni ambientali e 
la possibilità di ridurre gli ingombri rispetto all’esecuzione in aria. Ciò consente, per esempio, di avere 
prestazioni maggiori o un più elevato numero di colonne funzionali.  
Per la trasformazione potrà essere impiegato uno scomparto con fusibili UE DY403/16 (larghezza 
700mm) o DY803/216 (larghezza 600 mm) a protezione del trasformatore UE DT796.  
In generale, per quanto riguarda la realizzazione di cabine di consegna MT per nuove connessioni, 
a seconda della soluzione di connessione prevista gli organi di manovra nella cabina saranno costituiti da:  
- per soluzioni di connessione in entra-esce:  
 Quadro in SF6 (con IMS) 3LE (DY802), per cabine senza trasformazione, più 
Quadro Utente in SF6 DY808; 
 Quadro in SF6 (con IMS) 3LE+1T (DY802), per cabine con trasformazione, più 
Quadro Utente in SF6 DY808; 
 Quadro in SF6 (con interruttore) 3LEi (DY900), per cabine senza trasformazione, 
più Quadro Utente in SF6 DY808; 
 Quadro in SF6 (con interruttore) 3LEi+1T (DY900), per cabine con trasformazione, 
più Quadro Utente in SF6 DY808;  
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- per soluzioni di connessione in antenna o derivazione:  
 Scomparto Linea con interruttore con isolamento misto aria/gas 
DY800/116, più Scomparto Utente con isolamento misto aria/gas DY803M/316; 
 Quadro in SF6 (con IMS) 2LE+1T (DY802), più Quadro Utente in SF6 
DY808; 
 Quadro in SF6 (con interruttore) 2LEi+1T (DY900), più Quadro Utente in 
SF6 DY808.  
 
Tutti i componenti sono dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA.  
Gli schemi elettrici di principio delle due diverse tipologie di quadro compatto sopra descritte sono 
riportate di seguito nella Figura G-12 e Figura G-13. 
 
 
Figura G-12 Schema di principio nella configurazione 2LEi+1T (DY900/1) - lato Enel. 
 
 
 
Figura G-13 Schema di principio nella configurazione 2LE+1T (DY802/1) – lato Enel. 
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Figura G-14 Schema elettrico dei circuiti del complesso – lato Utente. 
 
Lo schema elettrico completo e la composizione elettromeccanica della cabina di consegna sono 
rappresentati nella seguente figura: 
 
 
 
Figura G-15 Esempio schema sinottico lato Enel + lato Cliente. 
 
Nei casi di reti (ovvero linee) realizzate, o da realizzare, in presenza di generazione distribuita, le 
infrastrutture di rete per nuove connessioni MT prevederanno cabine di consegna complete per lo schema 
in entra-esce. Qualora sulla base dei criteri vigenti siano da prevedere soluzioni di connessione in antenna 
o derivazione, la cabina dovrà comunque essere già predisposta per un successivo ampliamento a schema 
entra-esce, pertanto il locale cabina dovrà avere dimensioni e caratteristiche tali da soddisfare i requisiti 
precedentemente descritti. 
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